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Abluftentsorgung via Rauchgasrezirkulation oder separate Lanze

Mitverbrennung der VOC

Die Idee, kleine VOC-haltige Abluftmengen in einer bestehenden Feuerungsanlage zu entsorgen, ist be-
stechend. Dass die Umsetzung aus technischer Sicht nicht ganz so einfach ist, zeigt ein Praxisbeispiel.
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mochtedieVOC-Emission (fliich-
tige organische Verbindungen) der
Verdrangungsabluft aus Befiillungs-
und Vakuumiervorgingen reduzieren
und dadurch die Umweltperformance
des Betriebes verbessern. Diese VOC-
Emission liegt unter der Bagatellgren-
ze der Luftreinhalteverordnung, so
dass hinsichtlich Gesetzeskonformitét
kein zwingender Handlungsbedarf be-
steht. Entsprechend war klar, dass eine
Massnahme zur Emissionsminderung
nur dann eine Chance auf Umsetzung
hat, wenn sie 6kologisch sinnvoll und
kostenmdéssig vertretbar ist.

Vorevaluationen

Im Vorfeld der Abkldrungen wurde
von Betriebsseite bereits die Installati-
on einer Fackel, wie sie typischerweise
auf Deponien zum Abfackeln von De-
poniegasen eingesetzt wird, gepriift.
Diese Losung wurde fiir die vorliegen-
de Problemstellung zu Recht als nicht
Okologisch verworfen, weil sie eine
betriachtliche Menge an Stiitzenergie
in Form von Erdgas erfordert und da-
durch zusitzliche CO,-Emissionen ver-
ursacht hitte.

Der Produktionsprozess benotigt
eine erhebliche Energiemenge in Form
von Heissdampf. Die Bereitstellung der
Energie erfolgt in einem Dreizugkessel
mit zwischen 2,2 und 6 Megawatt mo-
dulierender Wirmeleistung. Die Vor-
abkldrungen hinsichtlich minimalem
Wairmeleistungsbedarf, Brennerlauf-
zeit, maximaler Abluftmenge und
VOC-Konzentration ergab, dass eine
Mitverbrennung der VOC-haltigen Ab-
luft im bestehenden Warmeerzeuger
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grundsitzlich moglich sein sollte. Ba-
sierend auf dieser Erkenntnis wurde
die Machbarkeit der Mitverbrennung
genauer gepriift und ein Losungskon-
zept ausgearbeitet.

Charakterisierung der Emissionen

Die Produktion in Reaktoren lduft
chargenweise ab. Durch das Vakuumie-
ren und das Befiillen von Behiltern
sowie das Sieden von Vinylacetat im
Reaktor zum Verdréngen von Luftsau-
erstoff und Feuchtigkeit werden jeweils
stossweise geringe Abluftmengen mit
VOC freigesetzt. Die gesamte Abluft-
menge kann aus den Pumpenleistun-
gen unter Beriicksichtigung von
Gleichzeitigkeitsfaktoren abgeschétzt
werden.

Die VOC-Emission betrigt geméss
fritheren Messungen durchschnittlich
0,6 kg/h respektive 3,3 t/Jahr. Haupt-
komponenten sind Vinylacetat, Acet-
aldehyd und Methanol. Fiir die Kon-
zeption der Mitverbrennungsanlage
muss jedoch von den kurzzeitig mogli-
chen Maximalemissionen ausgegangen
werden. Massgebend sind somit die
Sattigungskonzentrationen der vorhan-
denen VOC. Diese hangen stark von
der Temperatur ab, wie aus der Darstel-
lung in Figur 1 fiir die Hauptkompo-
nente Vinylacetat hervorgeht. Da simt-
liche Verdrangungsluftstréme zuerst in
einem Wasserkiihler auf maximal 30°C
abgekiihlt werden, ergibt sich die ma-
ximal mogliche VOC-Konzentration
aus der Séattigungskonzentration bei
30°C.

Im Normalbetrieb wird die Abluft
in einem nachgeschalteten Kiihler auf
rund —-18°C weiter abgekiihlt, wodurch
sich die Vinylacetatkonzentration von
766 g/m3 auf 53 g/m?3 verringert. Da der
Kiihler wegen Vereisungen regelmissig
abgetaut werden muss, ist fiir die Kon-
zeption der Mitverbrennung trotzdem
der Zustand mit einer Ablufttempera-
tur von 30°C massgebend. In Figur 2
sind die beiden Zustdnde dargestellt.

h 5-2011, Umwelt Perspektiven, Postfach, 8308 llinau

Mitverbrennungskonzepte

Nachfolgend werden zwei mogliche
Varianten der Mitverbrennung vorge-
stellt. In beiden wird die zu entsorgen-
de Abluft an der jetzigen Austrittsstel-
le iibernommen und dem bestehenden
Heizkessel zugefiihrt, falls der Brenner
in Betrieb ist. Ansonsten wird die Ab-
luft wie bisher in die Umwelt abgelas-
sen. Durch eine Unterdruckregelung
wird dafiir gesorgt, dass immer die mo-
mentan anfallende Abluftmenge abge-
saugt wird.

Variante 1: Abluftentsorgung via
Rauchgasrezirkulation
Die VOC-haltige Abluft wird der
Rauchgasrezirkulationsluft des Bren-
ners zugefithrt. Wegen der dort herr-
schenden geringen O,-Konzentration
kann auch bei maximalem VOC-Ein-
trag kein ziindfdhiges Gemisch entste-
hen. Die VOC-Mitverbrennung erfolgt
bei normalem Brennerbetrieb, wobei
der Brennluftanteil wegen der zusitz-
lich zugefiihrten VOC im Vergleich zur
Situation ohne Mitverbrennung erhoht
werden muss. Figur 3 zeigt die entspre-
chende Konzeption mit den vorgesehe-
nen Sicherheitselementen.
= Die Vorteile der Variante 1:
— relativ einfache Installation, Steu-
erung und Regelung
— praktisch keine Massnahmen an
der jetzigen Dampfkesselinstalla-
tion
—falls die Verbrennung mit einer
O,-Regelung ausgeriistet werden
kann, resultiert eine Energieein-
sparung von rund 75 MWh durch
die O,-Regelung und von rund 20
MWh durch die VOC-Mitver-
brennung
= Die Nachteile der Variante 1: Die
Sauerstoffvorhaltung muss fiir die
Situation bei maximaler VOC-Kon-
zentration eingestellt sein. Ohne O,-
Regelung wird dadurch der Brenner
praktisch stdndig mit zu hohem
Luftiiberschuss und dadurch redu-
ziertem Wirkungsgrad betrieben.
Der reduzierte Wirkungsgrad wird
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durch die VOC-Zufiihrung gerade
kompensiert.

Variante 2: Abluftentsorgung via
separate Lanze
Bei diesem Konzept wird die VOC-
haltige Abluft mittels einer separaten
Lanze in den Brennraum eingediist und
die VOC dort verbrannt. Figur 4 zeigt
die entsprechende Konzeption mit den
vorgesehenen Sicherheitselementen.
Bei dieser Variante wird der zusétzlich
erforderliche Sauerstoff zur VOC-Ver-
brennung mit Hilfe der separaten und
geregelten Frischluftzufiihrung via
Lanze abgedeckt, so dass der Wir-
kungsgrad des Warmeerzeugers nicht
negativ beeinflusst wird.
= Die Vorteile der Variante 2:
— vom bestehenden Brenner unab-
héangige Losung
— keine dauernde Sauerstoffvorhal-
tung erforderlich, so dass die
Energieerzeugung mit dem opti-
malen Brennerwirkungsgrad er-
folgen kann
— Energieeinsparung von rund 20
MWh durch die VOC-Mitver-
brennung
= Die Nachteile der Variante 2:
—relativ aufwéndige Installation
— Installation einer Lanze in den
Feuerraum erforderlich

Fazit

Beide Varianten erlauben mit den
vorgesehenen Sicherheitselementen
gemaiss Schemata einen kontrollierten,
sicheren Betrieb des Heizkessels bei
allen moglichen Betriebszustinden.
Wenn notig, 16sen die Sicherheitsele-
mente die Bypass-Schaltung der VOC-
Abluft ins Freie aus. Die Kosten fiir die
Umsetzung von Variante 1 betragen
rund 155000 Franken, fiir Variante 2
rund 195000 Franken.

Durch die Mitverbrennung der VOC
kann keine oder hochstens eine gering-
fiigige Einsparung an Primérenergie er-
reicht werden. Aber mit beiden Varianten
werden die bisherigen VOC-Emissionen
von rund 3,3 t/Jahr vermieden. @
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Figur 1: Séttigungskonzentration von Vinylacetat in Abhéngigkeit von der Temperatur in g/m>.

Normalbetrieb

Abluftdaten:
Temp.: - 18°C
Vol: 0 —54m3h
VOC: 0 - 3.8kgh
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Figur 2: Abluftfiihrung fiir Normalbetrieb und ohne Kiihler.
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Figur 3: Mitverbrennungskonzept durch Abluftzufihrung in Rauchgasrezirkulationsluft.
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Figur 4: Mitverbrennungskonzept durch Abluftzufiihrung mittels separater Lanze.
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